Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalne;j

Zatacznik Z.07-IR.01.HKL wyd. 1 zdn. 15.07.2019

PCA

POLSKIE CENTAUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

" POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W RADOMIU
ODDZIAL LABORATORYJNY

26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
skr. pocz. 31, tel. (48) 34-51-589, fax 33-32-023

AB 591

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Numer :

511/S

Egzemplarz:  1/3

Data sporzadzenia sprawozdania:

24.03.2020r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

| Data pobrania / dostarczenia probki wody: 17.03.2020 r.

Il Probka pobrana przez: PSSE Lipsko p. A. Kaczmarska

PN-ISO 5667-5:2017-10
IV Rodzaj urzadzenia wodnego: wodocigg zaktadowy

(zlecenie — kontrola wewnetrzna)
Ill Prébka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-3:2018-08,;

V Cel badania prébki: celem przedtozenia wynikéw jednostce kontrolujacej (obszar regulowany prawnie)
VI Punkt pobrania prébki: SPZZOZ , kran w kuchni
VIl Adresat / Zleceniodawca: Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotne;j
27-300 Lipsko ul. J. Sniadeckiego 2

Lipsko ul. J. Sniadeckiego 2

Wyniki badan fizyko-chemicznych

NajwyZsza Stwierdzgnfe
Lp. Parametr Norma / metoda Wynik dopuszczalna J.m. zvgv;ﬁink?xszl
waitoss wymaganiem‘
akceptowalna
1. | Metnosc A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,15 Zalecany zakres | NTU -
. wartosci do 1,0
PN-EN ISO 7887:2012 <5 - mg/l =
2[Rt G rozdziat 7 akceptowalna | akceptowalna -
PB.02.HKL
3. | Zapach N wyd. 1 z dn. 18.06.2019 r. akceptowalny | akceptowalny - -
PB.03.HKL
4. | Smak N wyd. 1 z dn. 18.06.2019 1. akceptowalny | akceptowalny ==t -
pH z : 74 6,5—-9,5 pH w
5. W lomperaliree A | PN-EN ISO 10523:2012 22.3 Y s
Przewodnos¢
6. alezlg%c%na wiasciwa A | PN-EN 27888:1999 598 2500 puS/cm Wy
w temperaturze 19,9 - L
AUTORYZOWAL.:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu Zatacznik Z.07-IR.01.HKL wyd. 1 z dn. 15.07.2019
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Wyniki badan mikrobiologicznych

R e oy
Lp. Parametr Norma / metoda dopuszczalna ik
itk wartosé * AU
wymaganiem
> p i el Bez
1, | ©gdlna liczba mikroorganizméw | \ | o\ N 15O 6222 : 2004 4 nieprawidiowych
w 22°C / 1ml wody triar
2 Bakterie grupy coli / 100 ml A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0 s
© | wody +A1:2017-04
" e AR PN-EN ISO 9308-1:2014-12 -
3. | Escherichia coli/ 100 ml wody | A +A1:2017-04 0 0
STAR S YSTENT

AUTORYZOWAL.:

*- Wymaganie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

A - badanie akredytowane

N - badanie nieakredytowane

jtk — jednostki tworzace kolonie

1) — korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

2) — zaleca sig, aby ogodlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk / 1 ml
w kranie konsumenta

3) — ponizej granicy oznaczalnosci

Termin wykonania badan: 17.03.2020r. - 20.03.2020r.

Optata za badanie (netto) : 121,00 zt

Zatwierdzit:

Dostarczona probka nie budzi zastrzezen.

Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewnos¢ odnosza sie wytacznie do badanej probki.

Niepewno$¢ nie obejmuje etapu pobierania probek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do zgtoszenia skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badan z wytgczeniem informacji dostarczonych
przez Klienta w punktach od | do VII .

KONIEC SPRAWOZDANIA NR 511/S
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WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE \
DZIAL LABORATORYJNY sprawozdania z badan:

00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 tel. 22 620-90-01 w. 677, 678 12.12.2019

Data sporzadzenia

 HKL.9052.1.08381.2019

Win
o

PCA

PoLsxie CenThum

)
74
\

SPRAWOZDANIE Z BADAN POZOSTALOSCI

. PESTYCYDOW Nr PBP/SP/8381/Z/2019

i

\‘\“\
I,/I//

2 S
I/"/uln\“\\

AB 537

Nazwa i adres zleceniodawcy: Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Lipsku
ul. J. Sniadeckiego 2, 27-300 Lipsko.

3

Data przyjecia probek do badan: 03.12.2019 -
Numer zlecenia/protokotu: 112/HKN/Z/LIP/2019 28
Prébki pobrat/dostarczyt: przedstawiciel PSSE w Lipsku. '
Data wykonania badan: 03-12.12.2019

Cel badania: przedlozenie wynikéw jednostce kontrolujace;.

Numer, nazwa i opis prébek:

Nr SP/8381/Z/2019 ( P 07015/2019 ) — prébka wody z wodociagu zaktadowego.
Miejsce pobrania: ul. J. Sniadeckiego 2, 27-300 Lipsko — kran, ujecie wody hydrofornia.

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzezen.
Prébka do czasu rozpoczecia badan przechowywana byta w obnizonej temperaturze.

Wyniki badan:

- : : Wartos$é
L.p. Oznaczany zwigzek Wynik LOQ parsmetryczan Jednostka

Metodyka PB/PBP-02, wydanie 4 z dnia 25.04.2019
1 |Badane pestycydy <LOQ Tabela 1 0,10* ug/l

2 | Suma pestycydéw - E 0,50 ng/l

* Wartos¢ stosuje si¢ do kazdego poszczegélnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartos¢ parametryczna
wynosi 0,03 pg/l.

Objasnienia:

* Wartos¢ parametryczna - najwyzsze dopuszczalne st¢zenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294

* Suma pestycydow — oznacza sume poszczegolnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilo$ciowo zgodnie z rozporzadzeniem j.w.
¢ LOQ - granica oznaczenia ilo$ciowego zastosowanej metody badan
¢ <LOQ - nie wykryto pestycydu na poziomie réwnym lub wyzszym od LOQ

Osoba autoryzujaca:

2019 -12- | 2starszy agy@tent

mgr Renata Branska

si¢ wylacznie do badanej probki.
Bez pisemne;j zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Sekcje Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Zalgcznik Z.07-IR.01.HKL wyd. 1 z dn. 15.07.2019

PCA

PoLsxie CENTRUM

AKREDYTACJ)

=

BADANIA

W RADOMIU
ODDZIAL LABORATORYJNY

26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

skr. pocz. 31, tel. (48) 34-51-589, fax 33-32-023

AB 591

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Numer :

2558/S

2/3

Egzemplarz:

Data sporzadzenia sprawozdania:

13.12.2019r.

| Data pobrania / dostarczenia prébki wody: 02.12.2019 .
Il Prébka pobrana przez: PSSE Lipsko p. A. Kaczmarska

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

PN -ISO 5667-5:2017-10

—1V Rodzaj urzadzenia wodnego: wodocigg zakiadowy

(zlecenie - kontrola wewnetrzna)
Il Prébka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007: PN-EN ISO 5667-3:2018-08;

__ V Cel badania prébki: celem przediozenia wynikow jednostce kontrolujacej (obszar regulowany prawnie)
VI Punkt pobrania prébki: SPZZOZ - hydrofornia Lipsko ul. Sniadeckiego 2
VIl Adresat / Zleceniodawca: Samodzielny Publiczny Zespél Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Lipsku

27-300 Lipsko ul. Sniadeckiego 2

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Najwyzsza S;wic:’rdzgnie
Lp. Parametr Norma / metoda Wynik dopuszczalna | J.m. vgv;nir'l(t:lszc :
warto§¢ * wymaganiem’
akceptowalna
1. | Metnosé A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,18 Zalecany zakres | NTU ---
: S wartos-c_i-do 1,0 -
2. |Parwa (PY) A for:igllio i akce:tiwalna akceptowalna njg- =
< 3. | Zapach N $5d0212l§|;‘ 18.06.2019 r. nieakceptowalny | akceptowalny s S
] i 3 55&9%2?5. 18.06.2019 1. oy Sifemoniny | —
pH 7,4 6,56-95 pH
5. A | PN-EN ISO 10523:2012 o =
w temperaturze 19,4 --- C
6. | Twardos¢ (CaCOs,) A | PN-ISO 6059:1999 2914 60-500 mgl/l -
7. | Utlenialnos¢ A | PN-EN ISO 8467:2001 2,0 5 mg/l -
8. | Amonowy jon A | PN-C-04576-4/1994 <0,14” 0,50 mg/l -
9. | Azotyny A | PN-EN 26777: 1999 <0,016” 0,50 mg/l ---
10. | Azotany A | PN-82/C-04576.08** 18,2 50 mgl/l -
11. | Chlorki A | PN-ISO 9297:1994 17,9 250 mg/l -
12. | Chlor wolny A | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 0,75 0,3 mg/l -
Przewodnos$¢ :
13, :Iltezlg%%na wlasciwa | | PN-EN 27888:1999 583 2500 uS/cm v
w temperaturze 16,8 s G
14. | Fluorki A | PN-78/C-04588.03 ** 0,17 1,5 mg/l -
15. | Siarczany A | PN-79/C-04566.10 ** 12,5 250 mg/l ---
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Zalacznik Z.07-IR.01.HKL wyd. 1 z dn. 15.07

.’201\

16. | Cyjanki N | PN-80/C-04603.01 <5 50 ng/l )
17. | Bor A | PN-75/C-04563/01** <0,10” 1,0 mgl/l ---
STARS ZY TE
AUTORYZOWAL: ch(
Er'&'f 1eta M
PB/AS/5.4/03 wyd.3 3)
18. | Zelazo Al dn.15.02.2013 <50 200 ug/l -
PB/AS/5.4/03 wyd.3 3)
19. | Mangan A 2dn.15.02.2013 <15 50 ug/l -
20. | Benzeno(b)fluoranten | A <0,002” ug/l e
21. | Benzeno(k)fluoranten |A PB/AS/5.4/01 wyd.7 <0,002” ¥ WWA pg/l ---
22. | Benzeno(ghi)perylen |A zdn.12.02.2013 <0,002” 0,100 ugl/l -
23. | Indeno(1,2,3-cd)piren | A <0,002” ug/!
i PB/AS/5.4/01 wyd.7 3) Ve
24. | Benzo(a)piren A 7dn.12.02.2013 < 0,001 0,01 ngll
PB/AS/5.4/02 wyd .4 3)
i AlZ dn.15.02.2013 0% 19 ng/
2 KIEROWNIK 5
Sekeji Laboratoryinemdparatury
AUTORYZOWAL: 9{
mgrinz. L czak
Wyniki badan mikrobiologicznych
Stwierdzeni
Wynik Nahwylaza zgodnos‘;cie
Lp. Parametr Norma / metoda dopuszczalna ik
jtk. wartos¢ * WYRRUE s
wymaganiem
; ’ ; e Bez
1. 892‘;_'[,‘2 '/'ﬁzr:l"‘w”(‘)'c'j"°°rga”'zm°w A | PN-EN ISO 6222 : 2004 2 | nieprawidiowych
y zmian
2 Bakterie grupy coli / 100 ml A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0 =i
" |wody +A1:2017-04
I : PN-EN ISO 9308-1:2014-12 -
3. | Escherichia coli/ 100 ml wody |A +A1:2017-04 0 0
4. | Enterokoki /100 ml wody A | PN-EN ISO 7899-2 : 2004 0 0 = T
PaN
AUTORYZOWAL.:
mgr Mafg SWICZ

*. Wymaganie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
** . Badanie wykonane wedfug normy wycofanej z katalogu Polskich Norm

A — badanie akredytowane

N -

jtk =

1) — korekta za pomoca urzadzenia do kompensa
2) — zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizm

3)—

badanie nieakredytowane
jednostki tworzace kolonie

w kranie konsumenta
ponizej granicy oznaczalnosci

cji wptywu temperatury
ow nie przekraczata: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk / 1ml

SPRAWOZDANIE NR 2558/S

==
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Swiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu Zalacznik Z.07-IR.01.HKL wyd. 1 z dn. 15.07.2019
).Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

- Termin wykonania badar: 02.12.2019r. — 10.12.2019r.

Opfata za badanie (netto) : 834,00 zt

Zatwierdzit:

Dostarczona prébka nie budzi zastrzezen.
Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewnos$¢ odnoszg sig¢ wylgcznie do badanej prébki.
Niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania probek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do zgtoszenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badan z wyfaczeniem informacji dostarczonych
orzez Klienta w punktach od | do VII .
‘\
I KONIEC SPRAWOZDANIA NR 2558/S

B wm
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Pc POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA Liczba stron: 2
A W SIEDLCACH Egz 4 2 3
PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJ!
© .
S nia 08-110 Siedlce Fax: 25 632 61 37
ul. Poniatowskiego 31 e-mail: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl
tel: 25 644 20 40 strona internetowa: siedlce.psse.waw.pl

1

Siedlce, dnia: 14.12.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6211.3202/2.2019

Nazwaiadresklienta: Samodzielny Pubhczny Zespo6l Zakladéw Opieki Zdrowotnej, ul. Smadecklego 2, 27-300 Lipsko
Podstawa bada: Zlecenie z dnia 02.12.2019
Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania probek: Wod. zakladowy, ZPZZOZ, ul. J. Sniadeckiego 2, 27-300 Lipsko
Data pobrania probek: 02.12.2019
Probki pobral: PSSE Lipsko Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)
Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2005
‘otokotu pobrania probek: 112/HKN/Z/LIP/2019
Data przyjecia probek 02.12.2019
Data rozpoczgeia i zakonczenia badan  02,12-13.12.2019
Inne informacje dotyczace probek Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezen
Cel badania Przedlozenle jednostkom nadzorujqcym (zgodno$é z przeplsaml prawa)

Wyniki badar zawarte w sprmvo’damu odnoszq sig wylqeznie do otrzymanej prébki. Laboratorium podaje niepewnosé dla wynikéw, ktére po uw’glgdmemu
niepewnoSci zawierajq wartos¢ parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci) lecz niepewnosci nie uwzglednia sig przy stwierdzaniu zgodnosci..
Laboratorium przyjelo zasade prostej akceptacji, w kidrej niepewnosé pomiaru nie moze byé stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci
parametrycznych. Wynik zgodny (akceptacja) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osigga wartosé parametryczng, przy czym ryzyko blednej
akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci
przekracza wartos¢ parametryczng, przy czym ryzyko blgdnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej.
Niepewnos¢ wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢
powielane inaczej niz w calosci.

Opis i |dentyﬁkacja prébkl.

Nr probkl ~ Godz. pot pobr Ozn. klienta Rodzaj prébkl i punkt pobrama

3202/1 09 10 llZ/HKNIZILII’ Kran-hydrofomla

Akt prawny Ro:por*qd~eme Ministra Zdrow iazdn. 7 grudma 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: *-* - nie badano
l e e e e T e ik S e
Lp. Wskaznik, metodyka m ‘_ﬂ'md’ek e
| e 2 R = o e 3| ‘ 3202/z =
1 |Antymon ;pg/l ponizej 1,0

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS
Wartos¢ paramcu'yczna 5,0 ng/l

2 Bromodlchlorometan ] ; ~ : i - ";mg/l ' ponizeJ 0 005
PB-17-Al wyd. 3 zdn.12.09.2019
Warto$¢ parametryczna: 0,015 mg/I

3 |Chrom v \ug/l ponizej 5,0
PN-EN ISO 15586:2005

| Metoda: ETAAS

' Warto$¢ parametryczna: 50 pg/l
4  |Glin (Al) Ha/l ponizej 40
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Wartos$¢ parametryczna: 200 pg/l

Dokument generowany ;Iclrmmu"me POL-06-1 I—02 F16, Data wydania 16.09.2019 Numer: OL-LBW.6211.3202:2.2019, Strona 1 = 2




5 |Kadm

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 5,0 pg/l

Ha/l

ponizej 0,5

6 |Nikiel

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 20 pg/l

Mg/l

ponizej 4,0

7  |Otéw

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 10 pg/l

Mg/l

ponizej 1,0

8 |Selen

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 10 pg/l

ug/l

ponizej 2,0

9 |Séd

PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
Metoda: FAAS

Warto$¢ parametryczna: 200 mg/l

mg/I

ponizej 40

10 |Trichlorometan (chloroform)
PB-17-Al wyd. 3 zdn.12.09.2019
Wartos¢ parametryczna: 0,030mg/1

mg/I

ponizej 0,005

11 |Trihalometany - ogélem (suma THM)
PB-17-Al wyd. 3 zdn.12.09.2019
Warto$¢ parametryczna: 100 pg/l

g/l

ponizej 5

"B" - badania poza zakresem akredytacji
Autoryzowal

S i
Wit 5.0, . Mol
budz salstens b‘j/l/) ...... :

KONIEC SPRAWOZDANIA

nr AB 565; (£) - norma archiwalna; ponizej "liczba" - wynik ponizej granicy oznaczalnoSci,

Dok g 1w elek ie, POL-06-1T-02-F 16, Data wydania 16.09.2019

Numer: OL-LBW.6211.3202/2.2019,




Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

-
WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Numer kodowy probki:
W WARSZAWIE 08381/2019/Z/SP
DZIAL LABORATORYJNY
Data sporzadzenia sprawozdania
00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 tel. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693; 2019.12.18
\\‘\"I”I'l, ” 7
S\\\\Q////’/’; PCA SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY o ‘ J
o~ g 0
,/’/Iu|n\“\\ ‘v
AB 537 (r‘
Data pobrania / dostarczenia probki - 2019.12.02/2019.12.03
Miejsce pobrania probki - ul. J. Sniadeckiego 2, 27-300 Lipsko
Pochodzenie probki - wodocigg zaktadowy (Z)
Punkt pobrania probki - kran - ujecie wody hydrofornia
Zleceniodawca - Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Probka pobrana przez - pracownika PSSE w Lipsku
“_’Cel badania - celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach - 2019.12.03 - 2019.12.17
Stan probki - bez zastrzezen
Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy / metodyka Jm Wynik Warto$¢
parametryczna **
Wskazniki chemiczne
1. | Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 ng/l <3,0 10
2. |Arsen Aplikacja firmy PS Analytical ng/l <0,20 10
Ltd. , listopad 1997
3. | 1,2-Dichloroetan PN-EN ISO 15680:2008 ng/l <0,25 3.0
4. | Y Trichloroetenu i tetrachloroetenu PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,50 10,0
5. | Benzen PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,25 1,0
wynik ze znakiem "<..." oznacza wynik ponizej granicy qznaczalnoéci metody, ktéra stanowi warto$¢ wpisana za znakiem
** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) =
Osoby autoryzujace
Badania fizykochemiczne: asystent
mgr Edyta Zelazko
Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektroniczn)‘*m. nie wymaga podpisu.
e
Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanej probki. Str.1/1
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AKREDYTACJI
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% skr. pocz. 31, tel. (48) 34-51-589, fax 33-32-023 U Sty it aRduois:
BADANIA
13.01.2020r.

AB 591

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

| Data pobrania / dostarczenia probki wody: 07.01.2020 r.

Il Prébka pobrana przez: PSSE Lipsko p. A. Kaczmarska ( zlecenie — kontrola wewnetrzna)

lll Prébka pobrana zgodnie z: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN I1SO 5667-3:2018-08

'V Rodzaj urzadzenia wodnego: wodocigg zakiadowy

V Cel badania prébki: celem przediozenia wynikéw jednostce kontrolujgcej (obszar regulowany prawnie)

VI Punkt pobrania prébki: SPZZOZ - kran ,kuchnia  Lipsko ul. J. Sniadeckiego 2

VIl Adresat / Zleceniodawca: Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Lipsku
27-300 Lipsko ul. J. Sniadeckiego 2

Wyniki badan fizyko-chemicznych

- Stwierdzenie
Najwyaesa zgodnosci
Lp. Parametr Norma / metoda Wynik dopuszczalna | J.m. wyniku
HEm. z wymaganiem’
1. | Chlor wolny A | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 0,48 0,3 mg/l

AUTORYZOWAL.: J &WL s

*- Wymaganie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

A — badanie akredytowane

Termin wykonania badan: 07.01.2020r.

Optata za badanie (netto) : 13,00 zt

Zatwierdzit:
Dostarczona prébka nie budzi zastrzezen. § EJ
Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki. Z % / %’(/
Niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania prébek. har Llf ) M5t
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar nie moze byé kopiowane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do zgtoszenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badan z wylgczeniem informacji dostarczonych
przez Klienta w punktach od | do VII .
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